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広範囲に影響を及ぼす施設事故に関する課題検討会（広島県事故ケーススタディー）報告書訂正箇所

正
P.19
表 2.10　事故前後の水源

事故前 事故後

太田川 66,000 0

市二河水源地 6,000 17,000

本庄水源地（旧二河送水管経由） 0 6,000

二級水源地（予備水源） 0 31,000

二河川（仮設取水） 0 11,000

その他 0 2,000

計 72,000 67,000
事故後の水量には江田島市
送水水量を含む

宮原浄水場水系の水源 60,500 23,000 事故前は太田川水源を含む

その他水系の水源 43,500 43,500

計 104,000 66,500
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