
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 01

宮下浄水場

[水源名]

宮下取水井戸１～４号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,885

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

柿原浄水場

[水源名]

須賀川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8,911

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

北小路ポンプ場

[水源名]

北小路水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

390

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
1



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 01

宮下浄水場

[水源名]

宮下取水井戸１～４号

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,885

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

柿原浄水場

[水源名]

須賀川ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

8,911

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

北小路ポンプ場

[水源名]

北小路水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

390

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
2



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 04

長谷ポンプ場

[水源名]

長谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 218

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

法花津ポンプ場

[水源名]

法花津水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

222

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

迫目浄水場

[水源名]

渡川水系セバサコ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
3



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 04

長谷ポンプ場

[水源名]

長谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 218

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

法花津ポンプ場

[水源名]

法花津水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

222

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

迫目浄水場

[水源名]

渡川水系セバサコ川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
4



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 07

土居中浄水場

[水源名]

渡川水系内洞川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 43

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

田川浄水場

[水源名]

渡川水系金銅川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

30

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

長野浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,019

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

08 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
5



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 07

土居中浄水場

[水源名]

渡川水系内洞川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 43

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

田川浄水場

[水源名]

渡川水系金銅川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

30

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

長野浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,019

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

08 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 11

嵐浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,702

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

御槙浄水場

[水源名]

祓川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

73

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

音地浄水場

[水源名]

渡川水系告森川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

108

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 11

嵐浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,702

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

御槙浄水場

[水源名]

祓川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

73

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

音地浄水場

[水源名]

渡川水系告森川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

108

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

12 - 00 13 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
8



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 14

川之内浄水場

[水源名]

渡川水系川内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 19

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

狩津浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

696

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

吉田仮設浄水施設

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,772

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
9



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 14

川之内浄水場

[水源名]

渡川水系川内川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 19

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

狩津浄水場

[水源名]

山財ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

696

[事業主体名]

宇和島市

[浄水場名]

吉田仮設浄水施設

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,772

- 001 愛媛県

- 00

38 - 001 愛媛県 38 - 001 愛媛県

15 - 00 16 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
10



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム * <0.009 <0.009 <0.009 2 * <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス

アミトラズ * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP) * <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 * <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート * <0.02 <0.02 <0.02 2 * <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU) * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン * <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 * <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン * <0.008 <0.008 <0.008 2 * <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 17

三間仮設浄水施設

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,522

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

垣生浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13,700

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

市之井手浄水場

[水源名]

石手川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

48,640

- 001 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 004 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル * <0.003 <0.003 <0.003 2 * <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール * <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 * <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) * <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 * <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP) * <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 * <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

フサライド * <0.001 <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス

ブプロフェジン * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド * <0.001 <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン * <0.002 <0.002 <0.002 2 * <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP) * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル

メチダチオン (DMTP) * <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 * <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

宇和島市

[浄水場名] 17

三間仮設浄水施設

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 1,522

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

垣生浄水場

[水源名]

伏流水

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13,700

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

市之井手浄水場

[水源名]

石手川ダム

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

48,640

- 001 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 004 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

<0.0002２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN

ＭＣＰＡ

<0.009アシュラム * <0.009 <0.009 2 * <0.009 <0.009 <0.009 2 * <0.009 <0.009 <0.009 2

<0.00006アセフェート * <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0001アトラジン * <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス

<0.00006アミトラズ * <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.0003アラクロール * <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

<0.00005イソキサチオン * <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

<0.0009イプロベンホス (IBP) * <0.0009 <0.0009 2 * <0.0009 <0.0009 <0.0009 2 * <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

<0.00006イミノクタジン * <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

<0.02グリホサート * <0.02 <0.02 2 * <0.02 <0.02 <0.02 2 * <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

<0.0005クロロタロニル (TPN) * <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

<0.0002ジウロン (DCMU) * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003ジクロベニル (DBN) * <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP)

<0.0001ジクワット * <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

<0.00005ジチオカルバメート系農薬 * <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

<0.00003ダイアジノン * <0.00003 <0.00003 2 * <0.00003 <0.00003 <0.00003 2 * <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

<0.008ダイムロン * <0.008 <0.008 2 * <0.008 <0.008 <0.008 2 * <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

<0.0002チウラム * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 03

高井神田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 27,240

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

かきつばた浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

33,680

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

北条浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,710

- 004 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 004 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
13



チオジカルブ

<0.003チオファネートメチル * <0.003 <0.003 2 * <0.003 <0.003 <0.003 2 * <0.003 <0.003 <0.003 2

<0.0002チオベンカルブ * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

<0.00006トリクロピル * <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2 * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

<0.00005トリクロルホン (DEP) * <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

<0.0010トリシクラゾール * <0.0010 <0.0010 2 * <0.0010 <0.0010 <0.0010 2 * <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

<0.0002ピラゾリネート（ピラゾレート） * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

<0.0005ピロキロン * <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル

<0.00010フェニトロチオン (MEP) * <0.00010 <0.00010 2 * <0.00010 <0.00010 <0.00010 2 * <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

<0.00007フェントエート（PAP) * <0.00007 <0.00007 2 * <0.00007 <0.00007 <0.00007 2 * <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

<0.001フサライド * <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0003ブタクロール * <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス

<0.0002ブプロフェジン * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

<0.0003フルアジナム * <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

<0.001ブロモブチド * <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2 * <0.001 <0.001 <0.001 2

<0.0002ベノミル * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

<0.002ベンタゾン * <0.002 <0.002 2 * <0.002 <0.002 <0.002 2 * <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

<0.0005メコプロップ (MCPP) * <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

<0.0003メソミル * <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2 * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル

<0.00004メチダチオン (DMTP) * <0.00004 <0.00004 2 * <0.00004 <0.00004 <0.00004 2 * <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン

メトリブジン

<0.0002メフェナセット * <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2 * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 03

高井神田浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 27,240

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

かきつばた浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

33,680

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

北条浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,710

- 004 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 004 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム * <0.009 <0.009 <0.009 2

アセフェート * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アトラジン * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

アニロホス

アミトラズ * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

アラクロール * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

イソキサチオン * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP) * <0.0009 <0.0009 <0.0009 2

イミノクタジン * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート * <0.02 <0.02 <0.02 2

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN) * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU) * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ジクロベニル (DBN) * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット * <0.0001 <0.0001 <0.0001 2

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬 * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン * <0.00003 <0.00003 <0.00003 2

ダイムロン * <0.008 <0.008 <0.008 2

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 06

院内浄水場

[水源名]

新池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

久谷浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,630

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

桜井浄水場

[水源名]

頓田川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,417

- 004 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 005 愛媛県

14 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル * <0.003 <0.003 <0.003 2

チオベンカルブ * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル * <0.00006 <0.00006 <0.00006 2

トリクロルホン (DEP) * <0.00005 <0.00005 <0.00005 2

トリシクラゾール * <0.0010 <0.0010 <0.0010 2

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート） * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP) * <0.00010 <0.00010 <0.00010 2

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP) * <0.00007 <0.00007 <0.00007 2

フェントラザミド

フサライド * <0.001 <0.001 <0.001 2

ブタクロール * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

ブタミホス

ブプロフェジン * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

フルアジナム * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド * <0.001 <0.001 <0.001 2

ベノミル * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン * <0.002 <0.002 <0.002 2

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP) * <0.0005 <0.0005 <0.0005 2

メソミル * <0.0003 <0.0003 <0.0003 2

メタラキシル

メチダチオン (DMTP) * <0.00004 <0.00004 <0.00004 2

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット * <0.0002 <0.0002 <0.0002 2

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松山市

[浄水場名] 06

院内浄水場

[水源名]

新池

[原水の種類]

湖沼水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

松山市

[浄水場名]

久谷浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,630

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

桜井浄水場

[水源名]

頓田川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,417

- 004 愛媛県

- 00

38 - 004 愛媛県 38 - 005 愛媛県

14 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
16



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（今治）

[浄水場名] 02

小泉浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

馬越浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10,947

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

高橋浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

22,928

- 005 愛媛県

- 00

38 - 005 愛媛県 38 - 005 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（今治）

[浄水場名] 02

小泉浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

馬越浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10,947

[事業主体名]

今治市（今治）

[浄水場名]

高橋浄水場

[水源名]

蒼社川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

22,928

- 005 愛媛県

- 00

38 - 005 愛媛県 38 - 005 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0020 1

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット <0.0005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00010 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（四国中央）

[浄水場名] 01

中田井浄水場

[水源名]

吉野川水系銅山川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 25,178

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

西古泉水源地

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,704

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

恵久美浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,984

- 007 愛媛県

- 01

38 - 008 愛媛県 38 - 008 愛媛県

01 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
19



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート <0.00050 1

ピペロホス

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.001 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP) <0.00010 1

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（四国中央）

[浄水場名] 01

中田井浄水場

[水源名]

吉野川水系銅山川

[原水の種類]

ダム放流

[1日平均浄水量] 25,178

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

西古泉水源地

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,704

[事業主体名]

松前町

[浄水場名]

恵久美浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,984

- 007 愛媛県

- 01

38 - 008 愛媛県 38 - 008 愛媛県

01 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松前町

[浄水場名] 10

北伊予浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,815

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

清住送水場

[水源名]

下泉北水源外４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9,297

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

瑞応寺送水場

[水源名]

上泉水源外３水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13,326

- 008 愛媛県

- 00

38 - 010 愛媛県 38 - 010 愛媛県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

松前町

[浄水場名] 10

北伊予浄水場

[水源名]

地下水

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,815

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

清住送水場

[水源名]

下泉北水源外４水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9,297

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

瑞応寺送水場

[水源名]

上泉水源外３水源

[原水の種類]

伏流水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

13,326

- 008 愛媛県

- 00

38 - 010 愛媛県 38 - 010 愛媛県

01 - 01 02 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

新居浜市

[浄水場名] 03

滝の宮送水場

[水源名]

政枝第一水源外８水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 11,049

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

高祖送水場

[水源名]

角野新田東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,009

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

新山根送水場

[水源名]

城主水源外１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,111

- 010 愛媛県

- 01

38 - 010 愛媛県 38 - 010 愛媛県

04 - 01 05 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

新居浜市

[浄水場名] 03

滝の宮送水場

[水源名]

政枝第一水源外８水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 11,049

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

高祖送水場

[水源名]

角野新田東水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,009

[事業主体名]

新居浜市

[浄水場名]

新山根送水場

[水源名]

城主水源外１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,111

- 010 愛媛県

- 01

38 - 010 愛媛県 38 - 010 愛媛県

04 - 01 05 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 01

中村水源地

[水源名]

中村水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

本村水源地

[水源名]

本村水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,030

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

菅田第３水源地

[水源名]

菅田第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

690

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 01

中村水源地

[水源名]

中村水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

本村水源地

[水源名]

本村水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,030

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

菅田第３水源地

[水源名]

菅田第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

690

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 04

小倉水源地

[水源名]

小倉水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,260

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

南久米水源地

[水源名]

南久米水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

五郎水源地

[水源名]

五郎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,465

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 04

小倉水源地

[水源名]

小倉水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 2,260

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

南久米水源地

[水源名]

南久米水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

五郎水源地

[水源名]

五郎水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,465

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

05 - 00 06 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
28



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 07

柴浄水場

[水源名]

柴水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,303

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

恋木水源地

[水源名]

恋木水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

15

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

上須戒水源地

[水源名]

上須戒水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

63

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 07

柴浄水場

[水源名]

柴水源

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,303

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

恋木水源地

[水源名]

恋木水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

15

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

上須戒水源地

[水源名]

上須戒水源

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

63

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

08 - 00 09 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 10

森山水源地

[水源名]

森山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

成能水源地

[水源名]

成能水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

111

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

有久保水源地

[水源名]

有久保水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 10

森山水源地

[水源名]

森山水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 64

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

成能水源地

[水源名]

成能水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

111

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

有久保水源地

[水源名]

有久保水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

11 - 00 12 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 13

田処水源地

[水源名]

田処水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 14

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

保子野水源地

[水源名]

保子野水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

蔵川水源地

[水源名]

蔵川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

28

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 13

田処水源地

[水源名]

田処水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 14

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

保子野水源地

[水源名]

保子野水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

蔵川水源地

[水源名]

蔵川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

28

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

14 - 00 15 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 16

豊茂水源地

[水源名]

豊茂水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 46

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

中央水源地

[水源名]

中央水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

251

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

添谷水源地

[水源名]

添谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

34

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 16

豊茂水源地

[水源名]

豊茂水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 46

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

中央水源地

[水源名]

中央水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

251

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

添谷水源地

[水源名]

添谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

34

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

17 - 00 18 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 19

奥の山水源地

[水源名]

奥の山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 173

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

月野尾水源地

[水源名]

月野尾水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

12

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

上中野水源地

[水源名]

上中野水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 19

奥の山水源地

[水源名]

奥の山水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 173

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

月野尾水源地

[水源名]

月野尾水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

12

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

上中野水源地

[水源名]

上中野水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

20 - 00 21 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 22

名荷谷水源地

[水源名]

名荷谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 193

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

道野尾水源地

[水源名]

道野尾水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

38

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

汗生水源地

[水源名]

汗生水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 22

名荷谷水源地

[水源名]

名荷谷水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 193

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

道野尾水源地

[水源名]

道野尾水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

38

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

汗生水源地

[水源名]

汗生水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

23 - 00 24 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 25

大谷水源地

[水源名]

大谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 127

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

神納水源地

[水源名]

神納水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

植松水源地

[水源名]

植松水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

31

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 25

大谷水源地

[水源名]

大谷水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 127

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

神納水源地

[水源名]

神納水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

[事業主体名]

大洲市

[浄水場名]

植松水源地

[水源名]

植松水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

31

- 013 愛媛県

- 00

38 - 013 愛媛県 38 - 013 愛媛県

26 - 00 27 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 28

名場連水源地

[水源名]

名場連水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 11

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

森浄水場

[水源名]

森水源

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,146

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

宮下浄水場

[水源名]

高瀬水源（八倉水源、宮下水源と混
合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9,448

- 013 愛媛県

- 00

38 - 014 愛媛県 38 - 014 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

大洲市

[浄水場名] 28

名場連水源地

[水源名]

名場連水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 11

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

森浄水場

[水源名]

森水源

[原水の種類]

伏流水・浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,146

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

宮下浄水場

[水源名]

高瀬水源（八倉水源、宮下水源と混
合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9,448

- 013 愛媛県

- 00

38 - 014 愛媛県 38 - 014 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊予市

[浄水場名] 03

小網浄水場

[水源名]

小網水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 54

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

上灘浄水場

[水源名]

灘町水源（奥大栄水源、仲ノ宮水源、
本郷水源、城ノ下水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

512

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

内子町知清浄水場

[水源名]

知清第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,976

- 014 愛媛県

- 00

38 - 014 愛媛県 38 - 017 愛媛県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊予市

[浄水場名] 03

小網浄水場

[水源名]

小網水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 54

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊予市

[浄水場名]

上灘浄水場

[水源名]

灘町水源（奥大栄水源、仲ノ宮水源、
本郷水源、城ノ下水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）・湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

512

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

内子町知清浄水場

[水源名]

知清第２水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,976

- 014 愛媛県

- 00

38 - 014 愛媛県 38 - 017 愛媛県

04 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

論田浄水場

[水源名]

論田

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 328

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

平岡浄水場

[水源名]

平岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

919

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

五十崎浄水場

[水源名]

五十崎

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

785

- 017 愛媛県

- 02

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 03 01 - 04

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

論田浄水場

[水源名]

論田

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 328

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

平岡浄水場

[水源名]

平岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

919

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

五十崎浄水場

[水源名]

五十崎

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

785

- 017 愛媛県

- 02

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 03 01 - 04

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

大久喜浄水場

[水源名]

大久喜

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 81

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

谷成内浄水場

[水源名]

谷成内

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

44

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

下宿間浄水場

[水源名]

下宿間

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

27

- 017 愛媛県

- 05

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 06 01 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

大久喜浄水場

[水源名]

大久喜

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 81

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

谷成内浄水場

[水源名]

谷成内

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

44

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

下宿間浄水場

[水源名]

下宿間

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

27

- 017 愛媛県

- 05

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 06 01 - 07

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

川上浄水場

[水源名]

川上

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

大瀬浄水場

[水源名]

大瀬

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

210

- 017 愛媛県

- 08

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 09 01 - 10

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

川上浄水場

[水源名]

川上

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 5

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

新田浄水場

[水源名]

新田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

大瀬浄水場

[水源名]

大瀬

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

210

- 017 愛媛県

- 08

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 09 01 - 10

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

立川浄水場

[水源名]

立川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 125

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

岡の成浄水場

[水源名]

岡の成

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

池田浄水場

[水源名]

池田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

- 017 愛媛県

- 11

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 12 01 - 13

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

立川浄水場

[水源名]

立川

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 125

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

岡の成浄水場

[水源名]

岡の成

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

18

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

池田浄水場

[水源名]

池田

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

6

- 017 愛媛県

- 11

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 12 01 - 13

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

立川第２浄水場

[水源名]

立川第２

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 142

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

川登浄水場

[水源名]

川登

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

町下京の森浄水場

[水源名]

町下京の森

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

108

- 017 愛媛県

- 14

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 15 01 - 16

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

立川第２浄水場

[水源名]

立川第２

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 142

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

川登浄水場

[水源名]

川登

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

57

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

町下京の森浄水場

[水源名]

町下京の森

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

108

- 017 愛媛県

- 14

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 15 01 - 16

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

恩地町上浄水場

[水源名]

恩地町上

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 75

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

寺村浄水場

[水源名]

寺村

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

138

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

立石浄水場

[水源名]

立石

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

42

- 017 愛媛県

- 17

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 18 01 - 19

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

恩地町上浄水場

[水源名]

恩地町上

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 75

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

寺村浄水場

[水源名]

寺村

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

138

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

立石浄水場

[水源名]

立石

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

42

- 017 愛媛県

- 17

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 18 01 - 19

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

突合浄水場

[水源名]

突合

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 10

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

中田渡浄水場

[水源名]

中田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

上田渡浄水場

[水源名]

上田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

- 017 愛媛県

- 20

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 21 01 - 22

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

突合浄水場

[水源名]

突合

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 10

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

中田渡浄水場

[水源名]

中田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

25

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

上田渡浄水場

[水源名]

上田渡

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

10

- 017 愛媛県

- 20

38 - 017 愛媛県 38 - 017 愛媛県

01 - 21 01 - 22

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

参川浄水場

[水源名]

参川第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 224

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

横の地浄水場

[水源名]

霜戸

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

24

[事業主体名]

今治市（朝倉）

[浄水場名]

峠浄水場

[水源名]

頓田川水系白地川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,093

- 017 愛媛県

- 23

38 - 017 愛媛県 38 - 022 愛媛県

01 - 24 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

内子町

[浄水場名] 01

参川浄水場

[水源名]

参川第１水源（他２水源と混合）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 224

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

内子町

[浄水場名]

横の地浄水場

[水源名]

霜戸

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

24

[事業主体名]

今治市（朝倉）

[浄水場名]

峠浄水場

[水源名]

頓田川水系白地川

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,093

- 017 愛媛県

- 23

38 - 017 愛媛県 38 - 022 愛媛県

01 - 24 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（朝倉）

[浄水場名] 01

荒屋敷浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 121

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

伊方上水道湊浦第１水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

236

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

伊方上水道九町第１水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61

- 022 愛媛県

- 01

38 - 024 愛媛県 38 - 024 愛媛県

01 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（朝倉）

[浄水場名] 01

荒屋敷浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 121

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

伊方上水道湊浦第１水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

236

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

伊方上水道九町第１水源

[水源名]

第１水源

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

61

- 022 愛媛県

- 01

38 - 024 愛媛県 38 - 024 愛媛県

01 - 01 03 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊方町

[浄水場名] 05

柿ヶ谷浄水場

[水源名]

西ノ川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 417

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

三机浄水場

[水源名]

三机水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

塩成浄水場

[水源名]

塩成水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 024 愛媛県

- 02

38 - 024 愛媛県 38 - 024 愛媛県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

伊方町

[浄水場名] 05

柿ヶ谷浄水場

[水源名]

西ノ川水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 417

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

三机浄水場

[水源名]

三机水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

[事業主体名]

伊方町

[浄水場名]

塩成浄水場

[水源名]

塩成水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

0

- 024 愛媛県

- 02

38 - 024 愛媛県 38 - 024 愛媛県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

上島町

[浄水場名] 01

三原市宮浦浄水場（岩城配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,235

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

上島町

[浄水場名]

三原市宮浦浄水場（弓削高区配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,235

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第2団地内水源地

[水源名]

第2団地内水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,494

- 028 愛媛県

- 01

38 - 028 愛媛県 38 - 029 愛媛県

01 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

上島町

[浄水場名] 01

三原市宮浦浄水場（岩城配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量] 2,235

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

上島町

[浄水場名]

三原市宮浦浄水場（弓削高区配水池）

[水源名]

広島沼田川水道用水供給水道

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,235

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第2団地内水源地

[水源名]

第2団地内水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,494

- 028 愛媛県

- 01

38 - 028 愛媛県 38 - 029 愛媛県

01 - 02 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 02

第3団地前水源地

[水源名]

第3団地前水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,996

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第4高尾田水源地

[水源名]

第4高尾田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,471

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

万年浄水場

[水源名]

万年水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

33

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 02

第3団地前水源地

[水源名]

第3団地前水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,996

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

第4高尾田水源地

[水源名]

第4高尾田水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3,471

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

万年浄水場

[水源名]

万年水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

33

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 05

総津浄水場

[水源名]

総津第1水源地 総津第3水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 163

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

大内野上組浄水場

[水源名]

宮ノ下水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

大内野下組浄水場

[水源名]

清水坂水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

20

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

砥部町

[浄水場名] 05

総津浄水場

[水源名]

総津第1水源地 総津第3水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 163

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

大内野上組浄水場

[水源名]

宮ノ下水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

[事業主体名]

砥部町

[浄水場名]

大内野下組浄水場

[水源名]

清水坂水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

20

- 029 愛媛県

- 00

38 - 029 愛媛県 38 - 029 愛媛県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（菊間）

[浄水場名] 01

菊間浄水場

[水源名]

高田水源（旭町水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,212

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

亀岡浄水場

[水源名]

亀岡第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

199

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

西山浄水場

[水源名]

西山第２水源（西山第１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

- 032 愛媛県

- 00

38 - 032 愛媛県 38 - 032 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（菊間）

[浄水場名] 01

菊間浄水場

[水源名]

高田水源（旭町水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,212

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

亀岡浄水場

[水源名]

亀岡第３水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

199

[事業主体名]

今治市（菊間）

[浄水場名]

西山浄水場

[水源名]

西山第２水源（西山第１水源と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

17

- 032 愛媛県

- 00

38 - 032 愛媛県 38 - 032 愛媛県

02 - 00 03 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 01

台浄水場

[水源名]

台ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,749

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

宮浦浄水場

[水源名]

宮浦１号取水井

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

198

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

台水源地

[水源名]

台取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 01

台浄水場

[水源名]

台ダム

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量] 2,749

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

宮浦浄水場

[水源名]

宮浦１号取水井

[原水の種類]

ダム直接・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

198

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

台水源地

[水源名]

台取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 07

井口水源地

[水源名]

井口２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 224

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

瀬戸浄水場

[水源名]

口狭１号取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

吉海

[水源名]

吉海

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（越智諸島）

[浄水場名] 07

井口水源地

[水源名]

井口２号取水井

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 224

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

瀬戸浄水場

[水源名]

口狭１号取水井

[原水の種類]

浅井戸水・表流水（自流）

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

今治市（越智諸島）

[浄水場名]

吉海

[水源名]

吉海

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 036 愛媛県

- 00

38 - 036 愛媛県 38 - 036 愛媛県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 02

龍岡

[水源名]

龍岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,093

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

八幡

[水源名]

八幡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

312

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

中村

[水源名]

中村

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

- 037 愛媛県

- 00

38 - 037 愛媛県 38 - 037 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
79



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 02

龍岡

[水源名]

龍岡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,093

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

八幡

[水源名]

八幡

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

312

[事業主体名]

今治市（玉川）

[浄水場名]

中村

[水源名]

中村

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

- 037 愛媛県

- 00

38 - 037 愛媛県 38 - 037 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 05

力石

[水源名]

力石

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

新広見浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

698

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

近永浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

254

- 037 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

今治市（玉川）

[浄水場名] 05

力石

[水源名]

力石

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

休止中

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

新広見浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

698

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

近永浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

254

- 037 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 03

大藤浄水場

[水源名]

大藤川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,234

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

成川浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

284

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

清水浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 03

大藤浄水場

[水源名]

大藤川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,234

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

成川浄水場

[水源名]

奈良川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

284

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

清水浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

167

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 06

大宿浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 63

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

生田浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

22

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

西野々浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 06

大宿浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 63

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

生田浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

22

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

西野々浄水場

[水源名]

大宿川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

26

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 09

下大野浄水場

[水源名]

下大野川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

葛川浄水場

[水源名]

葛川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

200

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

面谷浄水場

[水源名]

一ノ又水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

367

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
87



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

鬼北町

[浄水場名] 09

下大野浄水場

[水源名]

下大野川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 32

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

葛川浄水場

[水源名]

葛川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

200

[事業主体名]

鬼北町

[浄水場名]

面谷浄水場

[水源名]

一ノ又水源

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

367

- 038 愛媛県

- 00

38 - 038 愛媛県 38 - 038 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.02 1 <0.02 1 <0.02 1

グルホシネート <0.0020 1 <0.0020 1 <0.0020 1

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（土居地域）

[浄水場名] 02

小富士長津

[水源名]

小富士長津第三水源（小富士長津第
一水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,262

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

四国中央市（土居地域）

[浄水場名]

関川

[水源名]

関川水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,046

[事業主体名]

四国中央市（土居地域）

[浄水場名]

土居

[水源名]

土居水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,955

- 039 愛媛県

- 00

38 - 039 愛媛県 38 - 039 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
89



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート <0.00050 1 <0.00050 1 <0.00050 1

ピペロホス

ピラクロニル <0.0001 1 <0.0001 1 <0.0001 1

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン <0.0002 1 <0.0002 1 <0.0002 1

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 1 <0.0005 1 <0.0005 1

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP) <0.00010 1 <0.00010 1 <0.00010 1

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（土居地域）

[浄水場名] 02

小富士長津

[水源名]

小富士長津第三水源（小富士長津第
一水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 3,262

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

四国中央市（土居地域）

[浄水場名]

関川

[水源名]

関川水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,046

[事業主体名]

四国中央市（土居地域）

[浄水場名]

土居

[水源名]

土居水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,955

- 039 愛媛県

- 00

38 - 039 愛媛県 38 - 039 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT) <0.001 1

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート <0.02 1

グルホシネート <0.0020 1

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット <0.0005 1

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン <0.0002 1

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン <0.00010 1

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（土居地域）

[浄水場名] 05

北

[水源名]

上天満水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 591

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

城辺浄水場

[水源名]

大久保山ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,953

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

中町浄水場

[水源名]

中町水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

625

- 039 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート <0.00050 1

ピペロホス

ピラクロニル <0.0001 1

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン <0.0005 1

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン <0.0002 1

フルアジナム

プレチラクロール <0.0005 1

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド <0.001 1

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン <0.001 1

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP) <0.00010 1

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

四国中央市（土居地域）

[浄水場名] 05

北

[水源名]

上天満水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 591

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

城辺浄水場

[水源名]

大久保山ダム

[原水の種類]

ダム直接

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,953

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

中町浄水場

[水源名]

中町水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

625

- 039 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

01 - 00 02 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 03

菊川浄水場

[水源名]

菊川水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 566

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

御荘浄水場

[水源名]

平城水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,986

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

柏浄水場

[水源名]

柏水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

209

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 03

菊川浄水場

[水源名]

菊川水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 566

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

御荘浄水場

[水源名]

平城水源（他１水源と混合）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,986

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

柏浄水場

[水源名]

柏水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

209

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

04 - 00 05 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 06

増田浄水場

[水源名]

増田水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

太田浄水場

[水源名]

太田水源（表流水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

僧都浄水場

[水源名]

僧都水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

59

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 06

増田浄水場

[水源名]

増田水源（地下水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 0

休止中

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

太田浄水場

[水源名]

太田水源（表流水）

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

7

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

僧都浄水場

[水源名]

僧都水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

59

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

07 - 00 08 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 09

山出浄水場

[水源名]

山出水源（表流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 45

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

稲津中玉浄水場

[水源名]

中玉水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

脇本浄水場

[水源名]

脇本水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 09

山出浄水場

[水源名]

山出水源（表流水）

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 45

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

稲津中玉浄水場

[水源名]

中玉水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

9

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

脇本浄水場

[水源名]

脇本水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 042 愛媛県

10 - 00 11 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 12

大浜浄水場

[水源名]

大浜水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

西柳上浄水場

[水源名]

西柳上水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

川之内浄水場

[水源名]

千丈川水系千丈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,067

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 043 愛媛県

13 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

愛南町

[浄水場名] 12

大浜浄水場

[水源名]

大浜水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

愛南町

[浄水場名]

西柳上浄水場

[水源名]

西柳上水源（表流水）

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

14

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

川之内浄水場

[水源名]

千丈川水系千丈川

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,067

- 042 愛媛県

- 00

38 - 042 愛媛県 38 - 043 愛媛県

13 - 00 01 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 02

松柏水源

[水源名]

松柏水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 715

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

南予水道企業団

[水源名]

南予水道企業団

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,785

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

保内浄水Ａ上水道

[水源名]

上水道Ａ

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,874

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 02

松柏水源

[水源名]

松柏水源

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 715

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

南予水道企業団

[水源名]

南予水道企業団

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

4,785

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

保内浄水Ａ上水道

[水源名]

上水道Ａ

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水・浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,874

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

03 - 00 04 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 05

保内浄水Ｂ上水道

[水源名]

上水道Ｂ

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 513

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

磯崎浄水場

[水源名]

河原川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

82

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

峰浄水場

[水源名]

丸田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 05

保内浄水Ｂ上水道

[水源名]

上水道Ｂ

[原水の種類]

浄水受水・深井戸水

[1日平均浄水量] 513

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

磯崎浄水場

[水源名]

河原川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

82

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

峰浄水場

[水源名]

丸田川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

3

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

06 - 00 07 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 08

鼓尾浄水場

[水源名]

田ノ奥川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 11

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

神山水源

[水源名]

五反田川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,417

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

尾之花浄水場

[水源名]

喜木川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

82

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 08

鼓尾浄水場

[水源名]

田ノ奥川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 11

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

神山水源

[水源名]

五反田川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,417

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

尾之花浄水場

[水源名]

喜木川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

82

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 043 愛媛県

09 - 00 10 - 00

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 11

日土北浄水場

[水源名]

出石川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

谷浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

南予水道企業団明浜浄水場

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,058

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 046 愛媛県

12 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

八幡浜市

[浄水場名] 11

日土北浄水場

[水源名]

出石川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 36

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

八幡浜市

[浄水場名]

谷浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

11

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

南予水道企業団明浜浄水場

[水源名]

野村ダム

[原水の種類]

浄水受水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,058

- 043 愛媛県

- 00

38 - 043 愛媛県 38 - 046 愛媛県

12 - 00 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

上松葉浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,613

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

下川浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,700

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

明石浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,331

- 046 愛媛県

- 01

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 02 02 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

上松葉浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 2,613

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

下川浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,700

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

明石浄水場

[水源名]

浅井戸

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,331

- 046 愛媛県

- 01

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 02 02 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

新城浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 507

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

多田浄水場

[水源名]

湧水・深井戸

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

535

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

- 046 愛媛県

- 04

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 05 02 - 06

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

新城浄水場

[水源名]

深井戸

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 507

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

多田浄水場

[水源名]

湧水・深井戸

[原水の種類]

湧水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

535

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

河内浄水場

[水源名]

表流水

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

- 046 愛媛県

- 04

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 05 02 - 06

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

田之筋浄水場

[水源名]

表流水・深井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 110

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

文治が駄場浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

肱川水系深山川

[原水の種類]

ダム直接・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,355

- 046 愛媛県

- 07

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 08 03 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 02

田之筋浄水場

[水源名]

表流水・深井戸

[原水の種類]

表流水（自流）・深井戸水

[1日平均浄水量] 110

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

文治が駄場浄水場

[水源名]

湧水

[原水の種類]

湧水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

野村浄水場

[水源名]

肱川水系深山川

[原水の種類]

ダム直接・伏流水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,355

- 046 愛媛県

- 07

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

02 - 08 03 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 04

三瓶第１浄水場

[水源名]

津布理水源地

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,779

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第２浄水場

[水源名]

揚水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

222

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第３浄水場

[水源名]

南地区水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

672

- 046 愛媛県

- 01

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

04 - 02 04 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 04

三瓶第１浄水場

[水源名]

津布理水源地

[原水の種類]

深井戸水・浅井戸水

[1日平均浄水量] 1,779

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第２浄水場

[水源名]

揚水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

222

[事業主体名]

西予市

[浄水場名]

三瓶第３浄水場

[水源名]

南地区水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

672

- 046 愛媛県

- 01

38 - 046 愛媛県 38 - 046 愛媛県

04 - 02 04 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
116



1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 04

三瓶第４浄水場

[水源名]

和泉浄水場

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 24

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

北吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

539

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

南吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,685

- 046 愛媛県

- 04

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西予市

[浄水場名] 04

三瓶第４浄水場

[水源名]

和泉浄水場

[原水の種類]

伏流水

[1日平均浄水量] 24

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

北吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

539

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

南吉井浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,685

- 046 愛媛県

- 04

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

01 - 01 01 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 02

川内浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 3,946

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

松瀬川浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

78

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

土谷浄水場

[水源名]

中山川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

- 047 愛媛県

- 01

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

02 - 02 02 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
119



チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 02

川内浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量] 3,946

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

松瀬川浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

78

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

土谷浄水場

[水源名]

中山川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

39

- 047 愛媛県

- 01

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

02 - 02 02 - 03

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 02

問屋大屋敷浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 8

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

拝志浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

557

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

上林浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

204

- 047 愛媛県

- 04

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

03 - 01 03 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 02

問屋大屋敷浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 8

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

拝志浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

557

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

上林浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

204

- 047 愛媛県

- 04

38 - 047 愛媛県 38 - 047 愛媛県

03 - 01 03 - 02

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 04

第１水源浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 91

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

第２水源浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

293

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

西田水源地

[水源名]

西田水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

917

- 047 愛媛県

- 01

38 - 047 愛媛県 38 - 048 愛媛県

04 - 02 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

東温市

[浄水場名] 04

第１水源浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 91

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

東温市

[浄水場名]

第２水源浄水場

[水源名]

重信川水系

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

293

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

西田水源地

[水源名]

西田水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

917

- 047 愛媛県

- 01

38 - 047 愛媛県 38 - 048 愛媛県

04 - 02 01 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 02

鍋倉新開水源地

[水源名]

鍋倉新開水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,703

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

玉津水源地

[水源名]

玉津水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

787

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

福武水源地

[水源名]

福武水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,403

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

03 - 01 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 02

鍋倉新開水源地

[水源名]

鍋倉新開水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 1,703

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

玉津水源地

[水源名]

玉津水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

787

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

福武水源地

[水源名]

福武水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,403

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

03 - 01 04 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 05

中野水源地

[水源名]

中野水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 241

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

古川水源地

[水源名]

古川水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

395

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

ひうち水源地

[水源名]

ひうち水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

727

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 05

中野水源地

[水源名]

中野水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量] 241

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

古川水源地

[水源名]

古川水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

395

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

ひうち水源地

[水源名]

ひうち水源地

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

727

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

06 - 01 07 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 08

河之内浄水場

[水源名]

河之内水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,749

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

佐々久山配水池

[水源名]

周布水源地（安出水源地と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,276

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

愛の山低区配水池

[水源名]

北田野第1水源地（田野上方第2水源
地、今井第3水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,164

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

09 - 01 10 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 08

河之内浄水場

[水源名]

河之内水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 1,749

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

佐々久山配水池

[水源名]

周布水源地（安出水源地と混合）

[原水の種類]

深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

5,276

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

愛の山低区配水池

[水源名]

北田野第1水源地（田野上方第2水源
地、今井第3水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

2,164

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

09 - 01 10 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 11

河南浄水場

[水源名]

河南水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 118

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

来見配水池

[水源名]

来見水源地（長野第2水源地、長野第
3水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

616

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

南川水源地

[水源名]

南川水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,750

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

12 - 01 13 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 11

河南浄水場

[水源名]

河南水源地

[原水の種類]

表流水（自流）

[1日平均浄水量] 118

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

来見配水池

[水源名]

来見水源地（長野第2水源地、長野第
3水源地と混合）

[原水の種類]

浅井戸水・深井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

616

[事業主体名]

西条市

[浄水場名]

南川水源地

[水源名]

南川水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

1,750

- 048 愛媛県

- 01

38 - 048 愛媛県 38 - 048 愛媛県

12 - 01 13 - 01

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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1, 3－ジクロロプロペン (D－D)

２，２－ＤＰＡ(ダラポン)

２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）

EPN

ＭＣＰＡ

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ (MIPC)

イソプロチオラン (IPT)

イプフェンカルバゾン

イプロベンホス (IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅）

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル (NAC)

カルボフラン

キノクラミン（ＡＣＮ）

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン (CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル (TPN)

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン (DCMU)

ジクロベニル (DBN)

ジクロルボス (DDVP)

ジクワット

ジスルホトン（エチルチオメトン）

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン (CAT)

ジメタメトリン

ジメトエート

シメトリン

ダイアジノン

ダイムロン

ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート

チアジニル

チウラム

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 14

明穂水源地

[水源名]

明穂水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 843

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 048 愛媛県

- 01

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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チオジカルブ

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テルブカルブ (MBPMC)

テフリルトリオン

トリクロピル

トリクロルホン (DEP)

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ピラゾレート）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン (MEP)

フェノブカルブ (BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン (MPP)

フェントエート（PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン (ベスロジン)

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（マラソン)

メコプロップ (MCPP)

メソミル

メタラキシル

メチダチオン (DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

メフェナセット

メプロニル

モリネート

回数平均最低最高回数平均最低最高回数平均最低最高

検査項目

令和4(2022)年度 水道統計 浄水（給水栓水等）の水質(上水道事業)

[事業主体名]

38

西条市

[浄水場名] 14

明穂水源地

[水源名]

明穂水源地

[原水の種類]

浅井戸水

[1日平均浄水量] 843

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

[事業主体名]

[浄水場名]

[水源名]

[原水の種類]

[1日平均浄水量]

浄水(給水栓水等)

- 048 愛媛県

- 01

- -

- -

(㎥) (㎥) (㎥)

・*は、浄水場出口水のデータです。
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